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Municipio 
piazza 
Manara

Campi 
sportivi 

(spogliatoio 
n. 1)

Palestra 
Gatti

abitazione dr. 
Merisi viale 

Partigiano n. 
23/A

abitazione dr. 
Scaravaggi 

via Scuole n. 
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abitazione 
sig. Bonissi 
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Vecchio n. 2

abitazione 
sig. Imeri 
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Pasturana n. 
7

abitazione 
sig.ra Galli 

Giovanna via 
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XXIII n. 4

abitazione 
sig.ra 

Prandina via 
Papa 

Giovanni 
XXIII n. 1 

abitazione 
sig. Goisis via 
Milano n. 28

Coop. 
Famiglie e 
Lavoratori 
viale Piave

bar Mauro 
Castel 
Cerreto
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SOSTANZA VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE V ALORE VALORE VALORE

Batteri coliformi UFC/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conteggio colonie su agar a 22°C UFC/ml non rilev. 44 n on rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. 92

Conteggio colonie su agar a 36°C UFC/ml non rilev. 64 n on rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. non rilev. 72

Enterococchi UFC/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escherichia coli UFC/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cloruro mgCl/l 9,54 10,79 5,98 4,02 8,95 9,24 10,2 8,33 7,86 8,57 8,58 11,31 250

Nitrati mgNO3/l 21,5 18,6 10 5,3 20,2 23,1 25,6 12,2 11,1 14,8 14,1 24,9 50

Nitrito mgNO2/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Solfato mgSO4/l 28,1 24,82 23,25 19,75 25,72 26,28 33,89 27,88 26,39 30,07 31,79 37,02 250

Residuo fisso a 180°C mg/l 357 320 282 250 337 398 393 260 25 5 302 317 384 1500

Conducibilità uS/cm 464 443 391 357 460 501 522 366 358 411 416 503 2500

Concentrazione ione idrogeno (ph) ph 7,57 7,47 7,75 7,63 7,4 7,53 7,35 7,82 7,84 7,6 7,57 7,45 6.5 - 9.5

Ammonio mgNH4/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Durezza totale °F 27,9 0,20 24,5 22,3 27 29,4 30,2 21 20,8 23, 3 24 29,2 15 - 50

Alluminio ug/l <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 200

Antimonio ug/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 5

Arsenico ug/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10

Boro ug/l 89,2 95,6 <50 <50 77 83,9 121 <50 <50 <50 <50 87,5 1000

Cadmio ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5.00

Cromo ug/l 2,32 2,44 <2 <2 2,19 2,12 <2 <2 <2 <2 <2 <2 50

Ferro ug/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 200

Manganese ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 50

Mercurio ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1

Nichel ug/l <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 20

Piombo ug/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10

Rame ug/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 1000

Selenio ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5,5 <5 <5 10

Sodio mg/l 9,1 124 4,07 9,85 8,01 8,11 7,94 4,45 4,1 4,98 3,6 6,6 200

Vanadio ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 50

Zinco ug/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
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